
Montage des Trennschaltverstärkers im Schaltschrank
Anlagen-Schema

“Gaszähler Þ Externes Daten-Erfassungssystem”

Schema 1
V 2.0

Rev. 05/2013
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0,75l

externes Daten-
Erfassungssystem

(z.B. SPS)
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Ex- Bereich

Nicht-Ex- Bereich

Schaltschrank

Kabel 1

Lieferumfang Ritter:
- Gaszähler
- Impulsgeber
- Trennschalt-
verstärker (TSV)
- Kabel 1
- Kabel 2 mit offenem
Ende auf PLC-Seite

Kabel 2

Trennschalt-
verstärker (TSV)
für max. 2 Zähler

24 V DC
Spannungs-Vers.
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Schematic 2
V 2.0

Rev. 05/2013
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Kabel 1

Kabel 2

externes Daten-
Erfassungssystem

(z.B. SPS)

Lieferumfang Ritter:
- Gaszähler
- Impulsgeber
- Trennschalt-
verstärker (TSV)

- 24 V Spannungs-
versorgung

- Gehäuse
- Kabel 1
- Kabel 2 mit offenem
Ende auf PLC-Seite
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Trennschalt-
verstärker (TSV)
für max. 2 Zähler

24 V DC
Spannungs-Vers.

Ex- Bereich

Nicht-Ex- Bereich

Montage des Trennschaltverstärkers im Gehäuse
Anlagen-Schema

“Gaszähler Þ Externes Daten-Erfassungssystem”
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Schematic 3
V 2.0

Rev. 05/2013
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Digitales 

Eingangsmodul PC mit Software
“Rigamo”

Kabel 1

Kabel 2 Kabel 3 (USB)

Lieferumfang Ritter:
- Gaszähler
- Impulsgeber
- Trennschalt-
verstärker (TSV)
- Digitales
Eingangsmodul 
- Kabel 1
- Kabel 2
- Kabel 3 (USB)

Trennschalt-
verstärker (TSV)
für max. 2 Zähler

24 V DC
Spannungs-Vers.

Schaltschrank

Ex- Bereich

Nicht-Ex- Bereich

Montage des Trennschaltverstärkers im Schaltschrank
Anlagen-Schema

“Gaszähler Þ PC / Rigamo”
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Schematic 4
V 2.0

Rev. 05/2013
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'(&$%&$

)*%&&"&$ PC mit Software
“Rigamo”

Kabel 1

Kabel 2

Kabel 3 (USB)

Lieferumfang Ritter:
- Gaszähler
- Impulsgeber
- Trennschalt-

verstärker (TSV)
- 24 V Spannungs-

versorgung
- Digitales Eingangs-
modul
- Gehäuse
- Kabel 1
- Kabel 2
- Kabel 3 (USB)

Trennschalt-
verstärker (TSV)
für max. 2 Zähler

24 V DC
Spannungs-Vers.

Ex- Bereich

Nicht-Ex- Bereich

Digitales 
Eingangsmodul

Montage des Trennschaltverstärkers im Gehäuse
Anlagen-Schema

“Gaszähler Þ PC / Rigamo”
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Schematic 5
V 2.0

Rev. 05/2013

1l

0,25l

0,5l

0,75l

!"#$%&$

'(&$%&$

)*%&&"&$

Kabel 1

Kabel 2

EDU  32-FP

Lieferumfang Ritter:
- Gaszähler
- Impulsgeber
- Trennschalt-

verstärker (TSV)
- 24 V Spannungs-

versorgung
- Digitales Eingangs-
modul
- Gehäuse
- Kabel 1
- Kabel 2
- EDU 32-FP

Trennschalt-
verstärker (TSV)
für max. 2 Zähler

24 V DC
Spannungs-Vers.

Ex- Bereich

Nicht-Ex- Bereich

Montage des Trennschaltverstärkers im Gehäuse
Anlagen-Schema

“Gaszähler Þ EDU 32-FP”
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